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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование  Примечание 

ПР-21-01-ПБ-С Содержание тома 3 

ПР-21-01-ПБ.ПЗ Пояснительная записка  

 

а) Описание системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта капитального 

строительства 

5 

 

б) Обоснование противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов капитального 

строительства 

5 

 

в) Описание и обоснование проектных 

решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 

5 

 

г) Описание и обоснование принятых 

конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 

 

5 

 

д) Описание и обоснование проектных решений 

по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара 

6 

 

е) Перечень мероприятий по обеспечению 

безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара 

6 

 

ж) Сведения о категории зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и 

пожарной опасности 

7 

 

з) Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения 

и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией 
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Обозначение Наименование  Примечание 

 

и) Описание и обоснование противопожарной 

защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты) 

7 

 

к) Описание и обоснование необходимости 

размещения оборудования противопожарной 

защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого во время 

пожара направлена на обеспечение безопасной 

эвакуации людей, тушение пожара и 

ограничение его развития, а также алгоритма 

работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты (при наличии) 

8 

 

л) Описание организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального 

строительства 

8 

 

м) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и 

здоровью людей и уничтожения имущества 

(при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами, и выполнении в 

добровольном порядке требований 

нормативных документов по пожарной 

безопасности расчет пожарных рисков не 

требуется) 

8 

 Графическая часть  

ПР-21-01-ПБ 

Ситуационный план организации земельного 

участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, с 

указанием въезда (выезда) на территорию и 

путей подъезда к объектам пожарной техники, 

мест размещения и емкости пожарных 

резервуаров (при их наличии), схем прокладки 

наружного противопожарного водопровода, 

мест размещения пожарных гидрантов и мест 

размещения насосных станций 

9 

   

 



«Кладбище г. Усинск» 
5 

ПР-23-01-ПБ.ПЗ 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Виткин 11.23 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
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Н. контр. Ниценкова 11.23 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

а) Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 

«Кладбище в г. Усинск» сводится к обеспечению проходов, проездов, подъездов 

для пожарной техники и обеспечение деятельности пожарных подразделений по 

тушению пожара на любой части территории кладбища. На территории 

отсутствуют тупиковые подъезды. 

б) Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

На территории проектируемого объекта отсутствуют здания, сооружения и 

наружные установки, для которых регламентируются противопожарные 

расстояния. 

в) Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для 

пожарной техники 

Наружное противопожарное водоснабжение не предусмотрено, т.к. 

кладбище расположено вне населенного пункта и на проектируемой территории 

здания отсутствуют. Тушение возможных пожаров на данном объекте будет 

осуществляться с помощью огнетушащих средств, доставляемых мобильными 

средствами пожаротушения (пожарными автомобилями).  

Ближайшая пожарная часть находится по адресу: г Усинск, Комсомольская 

улица, д. 11, на расстоянии 6,8 км от кладбища. Время прибытия пожарных машин 

составляет 11 минут. Телефон +7 (82144) 4-39-12. 

г) Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

На объекте предусмотрено устройство различных проездов, тротуаров, 

площадок и сооружений временного типа (навесы, ограждение, колумбарий), не 
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являющихся объектами капитального строительства. Проектируемых зданий на 

объекте нет. 

д) Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара 

Земельный участок кладбища оборудуется комплексом первичных мер 

пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители.  

В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица 

обязаны: 

• произвести инструктаж все участвующих в похоронных процессах.

• знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять

контроль за их соблюдением всеми работающими на объектах;

• обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению

средств пожаротушения.

При производстве строительно-монтажных работ по строительству 

кладбища: 

• К местам производства работ должен быть обеспечен свободный подъезд.

• В местах производства работ, территория должна быть очищена от сухой

травы, бурьяна, коры, щепы.

• Курение разрешается только в специально-отведенных местах с надписью:

«Место для курения».

• Руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от

29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018)

е) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 

В соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» разработаны мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечивается организационно-техническими решениями: 

- наличием пожарных проездов и подъездных путей к месту возникновения

пожара; 

- обеспечением мест возникновения пожара первичными средствами

тушения; 
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Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

обеспечивается комплексом организационных и инженерно-технических 

мероприятий: 

- ограничение или запрет доступа посторонних лиц к месту пожара;

- отключение электроустановок, находящихся под напряжением в месте

пожара; 

- проведение специальных работ (организация пожарной связи, освещение

места пожара, вскрытие и разборка завалов, оказание доврачебной помощи 

пострадавшим); 

- использование средств индивидуальной защиты.

По периметру кладбища предусмотрены проезды для пожарных

автомобилей и сквозные проходы. 

ж) Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

На проектируемой территории кладбища отсутствуют здания, сооружения, 

помещения, оборудование и наружные установки подлежащие категорированию по 

признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

з) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией 

На проектируемой территории кладбища отсутствуют здания, сооружения, 

помещения, оборудование подлежащие защите автоматическими установками 

пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 

и) Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты) 

На проектируемой территории кладбища отсутствуют здания, сооружения, 

помещения, подлежащие противопожарной защите (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной 

защиты). 
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к) Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной 

защиты (при наличии) 

На проектируемой территории кладбища отсутствуют здания. 

л) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

На территорию кладбища въезд разрешен только специальной технике, 

обслуживающей территорию кладбища. 

Предусмотрена система сбора и временного хранения отходов в 

несгораемых контейнерах с крышками. 

После ввода объекта в эксплуатацию заключить договор со 

специализированной организацией по вывозу мусора. 

м) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества (при выполнении обязательных требований пожарной 

безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в 

добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной 

безопасности расчет пожарных рисков не требуется) 

Проектирование объекта велось при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении 

в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной 

безопасности. 
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ФОРМАТ А1Х3

9

Условные обозначения

11:15:0103001:7 кадастровый номер земельного участка

проектируемые участки для захоронения

водоохранная зона шириной 50 метров

проектируемая водоотводная канава

проектируемые проезды и площадки из ЩПС

11:15:0103001:7

место примыкания

к существующей дороге

из щебня

Усинск-Аэропорт

Усинск-Аэропорт

П 1

Стадия Лист Листов

ПР-23-01-ПБ

Разработал Мамаев

Н. контроль

Проверил Гайдукова

Ниценкова

ГИП Мороз

11.23

N док.ЛистКол.уч.Изм. ДатаПодп.

11.23

11.23

11.23
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